Istniejgca szafka pomiarowa

P1

Tablica bezpiecznikowa w
budynku
P=25kW
Wg odrebnego opracowania

Wh

3 x B40A

PE

Projektowane YDY 5x4mm2

Projektowane moduty fotowoltaiczne na dachu budynku - CV60P.4-260 - 19 szt.

Projektowane moduty fotowoltaiczne na dachu budynku - CV60P.4-260 - 19 szt.

Projektowana tablica

zabezpieczen mikroinstalacji

Projektowane ograniczniki
przepie¢ klasy C w rozdzielni
obok inwertera
Ucpv = 1000 V - 2 szt.

i

IFI_N

Projektowany inwerter 3fazowy

3 x C25A

8,2 kW

DC

AC

<10Q

Bez zgody autora rysunek nie moze by¢ wykorzystywany lub reprodukowany.
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LCBP

LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO

tel. +48 882 604 288 e-mail: biuro@lcbp.pl, www.lcbp.pl

Michat Kruczkowski
Chwalecice, ul. Zwirowa 204, 66-415 Klodawa

Inwestor:

Miasto i Gmina Cziopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Cztopa

Adres:

dziatka nr ewid. 284/3, obreb 0097 Trzebin, 321702_5 Czlopa

Obiekt: Montaz urzgdzen fotowoltaicznych o mocy 9,88 kWp na dachu budynku wielofunkcyjnej sali
wiejskiej w m. Trzebin

Temat rys.: Schemat instalacji fotowoltaicznej.

Funkcja

Tytut, imig i nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Branza: -

Projektowat

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowat |mgr inz. Michat Kruczkowski

Data: 21 luty 2018 r.

Opracowat

Skala: 1: -

Sprawdzit

Nrrys.: 3




