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Legendat

W1l |1 WO - wezet /mlejsce wloaczenlia do Istnlejace] slecl/

W2-W8 - punkty charokterystyczne na projektowanych przewodach
wodociagowych

SP1 i SP2 - studnie wodomierzowe

Hnl - zdréj uliczny

Hp2 - podziemny hydrant ogrodowy

t - zmiana kierunku na przewodzie

Zt1 - ztocze w studni pod toaleto wolnosto jaco

Gr - granicoa dzlatki /mie jsce przeplecla Istnle jocego przewodu
wodociogowego/

LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO
Michat Kruczkowski

‘ Chwalecice, ul. Zwirowa 204, 66-415 Klodawa

tel. +48 882 604 288 e-mail: biuro@Icbp.pl, www.Icbp.pl

Inwestor:  Gmina Czjopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Czjopa
Adres: Obrib Czjopa 106, m. Czjopa, dz. nr 130/3,133/19, 143/4, 144/2, 147/1, 147/2, 148/2.
\
Obiekt: Przebudowa ul. Rynkowej, Targowej i Kopernika w Czjopie wraz z infrastrukturN towarzyszNcN.
Temat rys.: Plan sytuacyjny - siel wodociNgowa.
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Uprawnienia Podpis Branza: SANITARNA
Opracowaj [mgr in0. Aleksander Wilyk Stadium: Program

Funkcjonalno-Ulytkowy

Data: ~ Grudzie€ 2016 r.

Bez zgody autora rysunek nie moUe byl wykorzystywany lub reprodukowany.

Skala: 1:500 Nrrys.: S-2




