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UWAGA:
5T Instalacje na kondygnacji piwnic , parteru i pietra zostaty
¢ 7125 | | p.-so0kw wykonane . W zwigzku z projektowang nadbudowg strychu
] T instalacje wykonac na tej kondygnacji wg niniejszego schematu.

RYSUNEK TEN JEST WEASNOSCIA FIRMY "WOJTASIK PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA" - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.
ROZPOWSZECHNIANIE | KOPIOWANIE DOZWOLONE JEDYNIE ZA PISEMNA ZGODA WEASCICIELA PRAW.

ZK-3 ( wolnostojgce ) wg
oprac. ENEA-Operator

Oswietlenie piwnic [————
Gniazda - kotownia }—

WOJTASIK PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
4 UL. BYDGOSKA 153, 64 - 920 PILA
[7 . NIP: 764 - 138 - 52 - 10 REGON: 300054802
TEL. 067 - 212 - 86 - 80 FAX. 067 - 212 -03 - 75
PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
OBIEKT STRYCHU NA MIESZKANIA W ISTNIEJACYM BUDYNKU BRANZA
WIELORODZINNYM, CZtOPA, DZ NR 409/9;409/10, OBR.105
INWESTOR| GMINA CZLOPA, UL. STRZELECKA 2, 78-630 CZLOPA ELEKTR
TEMAT RZUT STRYCHU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIL: SKALA
mgrinz. Jerzy Birula ) mgr inz. Piotr Konieczny .
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno- do proj bez 1:50
-inzynieryjnej w zakresie inst. elektrycznych w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
NN-8345/518/82 w zakresie instalacji elektrycznych
nrupr. 21/P/98
NR DOKUMENTU STADIUM DATA REWIZJA NR RYSUNKU
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