Tablica mieszkaniowa TM

YDY 5 x 4 — ZASILANIE Z TABLICY PIETROWEJ
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POtACZENIA WYROWNAWCZE DY4 W RURCE GIETKIEJ

Ochrona przeciwporazeniowa
Samoczynne wytczenie zasilania , potgczenia wyrownawcze

RYSUNEK TEN JEST WEASNOSCIA FIRMY "WOJTASIK PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA" - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.
ROZPOWSZECHNIANIE | KOPIOWANIE DOZWOLONE JEDYNIE ZA PISEMNA ZGODA WtASCICIELA PRAW.

WOJTASIK PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
4 UL. BYDGOSKA 153, 64 - 920 PILA
. NIP: 764 - 138 - 52 - 10 REGON: 300054802
TEL. 067 - 212 - 86 - 80 FAX. 067 -212-03-75

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
OBIEKT STRYCHU NA MIESZKANIA W ISTNIEJACYM BUDYNKU BRANZA
WIELORODZINNYM, CZLOPA, DZ NR 409/9;409/10, OBR.105
INWESTOR| GMINA CZLOPA, UL. STRZELECKA 2, 78-630 CZLOPA ELEKTR
TEMAT TABLICA TM - SCHEMAT ZASILANIA

PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIt.:

mgr inz. Jerzy Birula _ mgr inz. Piotr Konieczny
b.eZ ogran.lcz.en w spec.JaI.nosm 'nStaIaCano' uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
-inzynieryjnej w zakresie inst. elektrycznych w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

NN-8345/518/82 w zakresie instalacji elektrycznych
nr upr. 21/P/98
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